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1 Beskrivelse

De infrarøde fjernbetjeninger Mobil-RCi og Mobil-RCi-M er beregnet til nem indstilling 
af forskellige parametre.

Bemærk: Produktet er kun beregnet til korrekt brug (som beskrevet i 
betjeningsvejledningen). Der må ikke foretages ændringer, modifikationer eller 
lakeringer, idet alle krav på garanti derved bortfalder. Umiddelbart efter udpakningen 
skal apparatet kontrolleres for beskadigelser. I tilfælde af en beskadigelse må 
apparatet under ingen omstændigheder tages i brug.
Når det må antages, at der ikke kan garanteres en sikker drift af apparatet, skal 
apparatet tages ud af drift med det samme og sikres mod utilsigtet drift.

2 Sikkerhedsanvisninger

•	 Slutbrugeren	er	ifølge	lovgivningen	forpligtet	til	korrekt	bortskaffelse	af	alle 
brugte (genopladelige) batterier. En bortskaffelse af produktet sammen med 
husholdningsaffaldet er ikke tilladt iht. direktiv 2006/66/EF.
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3 Drift/funktionsmåde

Med en rækkevidde på ca. 5-6 m er en hurtig og nøjagtig programmering mulig uden 
brug af værktøj og stige.

Til elinstallatører
Den infrarøde ESYLUX fjernbetjening Mobil-RCi er kompatibel med:
•	 ESYLUX	bevægelsessensor	 RC...i
•	 ESYLUX	lamper	 AL	S...i

Til slutbrugere
Den infrarøde ESYLUX fjernbetjening Mobil-RCi-M er kompatibel med:
•	 ESYLUX	bevægelsessensor	 MD-C360i/...mini, MD-CE, RC...i, MD-W 200i
•	 ESYLUX	tilstedeværelsessensor	 PD-C360i/...mini,	PD-CE...
•	 ESYLUX	projektør	 AF...i,	AF...i	LED
•	 ESYLUX	skumringsrelæ	 CDSi-A/N,	CDSi-A/N16AX
•	 ESYLUX	lamper	 AL	S...i

Den	er	beregnet	til	anvendelse	af	funktionen	TIL/FRA	i	maks.	12	timer	og	automatisk	
indlæsning af den aktuelle lysstyrke. 

4 Ibrugtagning

Fjernbetjeningen	leveres	med	batteri.	Før	ibrugtagning	skal	beskyttelsesfolien	mellem	
batteriet og kontakten trækkes ud. 
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5 Indstillinger

Bemærk: Vær opmærksom på, at indstillingerne kan variere efter apparattype. 
Funktionsbeskrivelsen	for	det	pågældende	produkt	findes	online	på	produktsiden	
under “Betjeningsvejledning”.

Muligheder for parametrering med Mobil-RCi
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1. Programmeringsmodus  
luk/åbn

2. Indstilling af  
nominelle lysstyrkeværdier

3. Indstilling af efterløbstid for 
belysning

4. Nulstilling af  
parametrerede indstillinger

5. Testdrift for kontrol af  
detekteringsrækkevidde

6. Alarmfunktion
7. Feriemodus
8. Afbrydelse	af	hhv.	12h	ON/OFF	og	

efterløbstid
9. Rækkeviddeindstilling

10. Sensor-LED	ON/OFF
11. 360° underkrybningssikring  

ON/OFF
12. Impulsfunktion
13. Indlæsning af den aktuelle  

lysværdi
14. Konstant belysning for 12h  

ON/OFF
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Muligheder for parametrering med Mobil-RCi-M

RESET
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1. Konstant belysning for 12h
ON/OFF*

2. Nulstilling af
parametrerede indstillinger

3. Afbrydelse	af	hhv.	12h	ON/OFF	 
og	efterløbstid*

4. Indlæsning af den aktuelle  
lysværdi

*for	loftstilstedeværelsessensor	aktiveres/
deaktiveres kun forindstillet efterløbstid.

6 Batteri

Hvis rækkevidden bliver meget kortere under normale forhold, eller det ikke er muligt 
at foretage indstilling med fjernbetjening, kan det skyldes et svagt eller tomt batteri. 
I sådanne tilfælde skal batteriet evt. udskiftes. Hold låsen nede, og træk samtidigt 
batteriholderen ud.

Bemærk: Vær opmærksom på korrekt polaritet, når du indsætter et nyt batteri.
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7 Teknisk tegning

Mobil RCi
(inkl. vægholder til fastgørelse af fjernbetjeningen)

50 mm 9 mm

14,5 mm14,5 mm 25 mm

23 mm

100 mm

Mobil-RCi-M

7 mm29 mm

56 mm



BETJENINGSVEJLEDNING

Mobil-RCi
Mobil-RCi-M

8 / 9

DK

8 Tekniske data

Mobil-RCi EM10016004

Batteri Litium CR 2032, 3 V

Farve sølv

Mobil-RCi-M EM10016011

Batteri Litium CR 2032, 3 V

Farve sølv

9 Rengøring

Til rengøring og pleje af enheden må der ikke anvendes ætsende rengørings- eller 
opløsningsmidler.	Anvend	kun	en	fnugfri,	tør	eller	lettere	fugtig	klud.

9.1 Bortskaffelse

 Bemærk: Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med usorteret 
 husholdningsaffald. Ejere af brugt udstyr er iht. loven forpligtet til at 
 bortskaffe apparatet fagligt korrekt. I din kommune kan du få 
 yderligere informationer.



BETJENINGSVEJLEDNING

Mobil-RCi
Mobil-RCi-M

9 / 9

DK

10 ESYLUX producentgaranti

ESYLUX produkter er afprøvet efter gældende forskrifter og fremstillet med største 
omhu. Garantiyderen, ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 
Ahrensburg	(for	Tyskland)	hhv.	den	pågældende	ESYLUX-distributør	i	dit	land	(du	
kan finde en komplet oversigt på www.esylux.com), yder garanti på produktions-/
materialefejl på ESYLUX-apparaterne i tre år fra produktionsdatoen. Denne garanti 
gælder uafhængigt af dine lovmæssige rettigheder i forhold til forhandleren af 
apparatet. Garantien omfatter ikke naturligt slid, ændringer/fejl som følge af 
miljøpåvirkninger eller transportskader samt skader, der er opstået som følge af en 
manglende overholdelse af betjeningsvejledningen, vedligeholdelsesanvisninger 
og/eller usagkyndig installation. Medfølgende batterier, lyskilder og genopladelige 
batterier er ikke omfattet af garantien. Garantien kan kun gøres gældende, hvis det 
uændrede apparat indsendes indpakket og med tilstrækkelig porto til garantiyderen 
sammen med faktura/kassebon samt en kort skriftlig beskrivelse af fejlen, straks 
efter at manglen er blevet konstateret. Ved et berettiget garantikrav vil garantiyderen 
efter eget frit valg enten reparere apparatet inden for en rimelig tid eller ombytte det. 
Garantien omfatter ikke krav derudover, især hæfter garantiyderen ikke for skader 
der opstår som følge af apparatets mangler. Hvis garantikravet ikke er berettiget 
(f.eks. efter garantiperiodens udløb eller i tilfælde af mangler, der ikke er omfattet af 
garantien), kan garantiyderen forsøge at reparere apparatet for dig mod beregning af 
en rimelig pris.


